
 

 

 

 

Module « Tronc commun » : 
- Distinction des grandeurs électriques, telles que 
courant alternatif et continu, intensité, tension, 
résistance, puissance… 
- Effets du courant électrique sur le corps humain 
(mécanismes d’électrisation, d’électrocution, de 
brûlures…) 
- Nom et limites des différents domaines de tension, 
reconnaissance de l’appartenance des matériels à leur 
domaine de tension 
- Identification des zones d’environnement et de leurs 
limites 
- Principe de l’habilitation et définition des symboles 
d’habilitation (lecture et exploitation du contenu d’un titre 
d’habilitation) 
- Prescriptions associées aux zones de travail et rôle de 
chacun des acteurs 
- Principes généraux de prévention à appliquer au cours 
d’une opération électrique 
- Séquences de la mise en sécurité d’un circuit 
(consignation, mise hors tension, mise hors de portée) 
et déroulement des opérations de vérification d’absence 
de tension 
- Equipements de protection collective et leurs fonctions 
- Equipements de protection individuelle et leurs limites 
d’utilisation 
- Reconnaissance des zones de travail ainsi que les 
signalisations associées (équipements de protection 
collective et leur fonction) 
- Risques liés à l’utilisation et à la manipulation des 
matériels et outillages utilisés dans l’environnement 
- Conduite à tenir en cas d’accident corporel 
- Procédures, consignes et conduite à tenir en cas 
d’incendie dans un environnement électrique 

 
Module « BE Manœuvre de consignation – 
Manœuvres en basse tension » 
Module « BR – Interventions BT générales » 
Module « BC – Consignation en basse tension » 
Module « B1 B2 B1V B2V B2V Essai – Exécutant et 
Chargé de travaux hors tension » 
(Programmes complets sur demande) 

 
Interventions théoriques & pratiques 
- Exposés interactifs, démonstrations, études de cas, 

mises en situation, QCM 

Formateur 

En vue de garantir des apprentissages adaptés, nos 

formateurs en prévention des risques professionnels 

disposent de solides expériences métier attestées par 

notre service référent.  

Ils sont titulaires d’un certificat de formateur délivré 

par l’INRS et/ou de qualification(s) ou diplôme(s) dans 

leur(s) domaine(s) de compétences. 

 

Publ ic  

Exécutant (opérations électriques B1, B1V) : Personne 
assurant l’exécution d’opérations électriques sous la conduite 
d’un chargé de travaux, d’un chargé d’intervention générale 
ou d’un chargé d’opérations spécifiques. 
Chargé de travaux (B2, B2V, B2V Essai) : Personne assurant 
la direction effective des travaux électriques ou non, qui doit 
prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et 
celle du personnel placé sous sa responsabilité et son 
autorité. 
Chargé de consignation (BC) : Personne chargée d’assurer 
des consignations électriques (coupure de courant et garantie 
qu’il ne peut être remis accidentellement). 
Chargé d’intervention générale (BR) : Personne chargée 
d’assurer des opérations dites générales (maintenance, 
remise en état de fonctionnement...) capable de gérer en 
temps réel l’enchaînement des tâches qu’elle réalise. 
Chargé d’opérations spécifiques (BE Manœuvres de 
consignation) : Personne chargée de diriger ou d’effectuer 
des manoeuvres sur des installations électriques 
(changement de la configuration électrique d’un ouvrage, 
d’une installation ou de l’alimentation électrique d’un 
matériel). 
 

Object i fs  pédagogiques  
A la fin de la formation, le stagiaire doit être capable : 
d'interventions ou travaux sur les ouvrages et les installations 
électriques. 
de connaître les dangers de l’électricité et d’analyser le risque 
électrique, d’intégrer la prévention dans l’organisation du 
travail, de mettre en oeuvre les mesures de prévention et les 
instructions de l’employeur, et de connaître la conduite à tenir 
en cas d’accident ou d’incendie d’origine électrique. 

 

Prérequis  

Aptitude médicale 

Etre qualifié en électricité pour les opérations visées par ce 

programme 

Etre capable de comprendre les instructions de sécurité 

 
Accessibi l i té  de la  format ion aux personnes 

en s i tuat ion de handicap  

Cette formation est accessible aux personnes en situation de 

handicap. Nous contacter pour les modalités 

organisationnelles à adapter au handicap. 

 

Durée  

 7h  à  2 8  he u r e s  ( 1  à  4  j ou r s )  s e l o n  l e  n om b re  d e  
s t ag i a i re s  à  f o r me r  e t  à  é va l ue r  e t  s ' i l  s ' ag i t  d ' u ne  

fo rm a t i on  i n i t i a l e  ou  r e c y c l a ge  o u  b l end ed  l e a rn i ng .  
 

Tari f   *Nous  consu l te r  

 

  
 

ELECTRICIEN EN BASSE TENSION 
PREPARATION A L’HABILITATION 
ELECTRIQUE : B1, B1V / B2, B2V, 
B2V Essai / BC/ BR /  
BE Manœuvre de consignation 

Prévention :  

Articles L4111-1 à L4154-4 du code du travail 

Risque électrique : 

Articles R4544-1 à R4544-10 du code du travail 

Opérations électriques :  

Norme NF C 18-510 

Formation à la sécurité :  

Articles L4141-2, R4141-3 et R4141-13 du code du travail 

 

➢ Limite d’effectif 

Maximum : 12 participants 

➢ Moyens pédagogiques et techniques 

 
Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la 
formation, exposés théoriques, étude de cas concrets, 
quizz en salle 
Attention : La formation pratique exige la disponibilité 
des installations électriques.  
 
Equipements à mettre à disposition par le client 
(formation intra) : 
Local électrique, armoire à l’intérieur du local contenant 
des pièces nues sous tension en basse tension, EPI et 
équipements de protection (obstacle, nappe, tapis, 
tabouret, balisage…), outillage et matériels 
électroportatifs (dont VAT), équipements à mettre hors 
sevice (moteur, machine…) pour les opérations de 
consignation, équipements permettant un dépannage et 
une connexion (pour les interventions). 
Chaque stagiaire doit être équipé de ses EPI 
personnels. 

 
➢     Dispositif de suivi de l'exécution de 

d'évaluation des résultats de la formation 
 

- Formulaire d'évaluation de satisfaction de la formation. 

L’analyse des résultats obtenus permet, quand il y a 

lieu, de mettre en place les mesures correctives 

adaptées.  

- Une attestation de fin de formation est remise au 

stagiaire à l’issue de la formation, précisant si les 

objectifs sont atteints ou non, ou en cours d’acquisition. 

 

Validation : La validité est temporaire. 

Habilitation annuelle de l'employeur et durée de validité 

des composantes acquises de 3 ans 

 

Fiches France Compétences :   

Répertoire spécifique B1 – Fiche n°RS1627 
Répertoire spécifique B1V – Fiche n°RS1663 
Répertoire spécifique B2V – Fiche n°RS1667 
Répertoire spécifique BE – Fiche n°RS1635 
Répertoire spécifique BR – Fiche n°RS1632 
Répertoire spécifique BC – Fiche n°RS1630 
 
 

 

 

* P o u r  t o u t  r e n s e i g n e m e n t  /  i n s c r i p t i o n  

c o n t a c t @ f i r e - f o r m a t i o n s . c o m  

w w w . f i r e - f o r m a t i o n s . c o m  

 

F.I.R.E Formations Incendie Réseau Entrepreneurs |  

Numéro SIRET: 825 365 398 00015  | Numéro de déclaration d'activité: 11940950894 (Ile de France)     

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État. 
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